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1 Baugruppenträger 0,5/1,0 /3,0 HE / Module carrier 0.5/1.0/3.0 U

HD3-ES
Montageanleitung / Assembly instructions

1.1

1.2

1.3



2 LWL-Module / FO modules

WICHTIG: Verunreinigungen auf den Steckern beeinträchtigen die Übertragung.
Bitte beachten Sie unseren Reinigungshinweis für Einzelfaserstecker.

PLEASE NOTE: Contamination on the connector end face causes transmission problems.
Please adhere to our cleaning instructions for single fiber connectors.

2.1 Patchmodule   0,5 und 1,0 HE
Patch modules 0.5 and 1.0 U

2.2 Spleißmodule   0,5 HE
Splice modules 0.5 U

2.3 FanOut-Module  0,5 und 1,0 HE
FanOut modules 0,5 and 1.0 U



3 Cu-Module / Cu modules

3.1 RJ45-Module  1,0 HE 6x AMJ-S/SL
RJ45 modules 1.0 U  6x AMJ-S/SL

3.2 RJ45-Module  1,0 HE 8x AMJ-S/SL
RJ45 modules 1.0 U  8x AMJ-S/SL

3.3 RJ45-Module  0,5 HE 6x STX
RJ45 modules 0,5 U  6x STX



4 Zubehör Teil 2 / Accessories part 2

4

4.1 Blindfelder 0,5 und 1,0 HE / Blank for 0.5 and 1.0 U

4.2 Deckel für Baugruppenträger 1,0 HE / Top cover for module carrier 1.0 U

4.3 Montageklammer für Kabelverschraubungen M20/M25 und Kabelaufteiler
Mounting brackets for cable glands M20/M25 and cable splitters 



5.1 Kabelmanagement  0,5 HE
 Cable management 0.5 U

5.2 Kabelmanagement  1,0 HE
Cable management 1.0 U

5.3 Kabelmanagement  2x 1,0 HE
Cable management 2x 1.0 U

5.4 Kabelmanagement  3,0 HE
Cable management 3.0 U

5 Zubehör Teil 1 / Accessories part 1
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